Prefeitura Municipal de Vitoria
Estado do Espirito Santo

OF. GAB/475 Vitdéria, 24 de maio de 2022

Senhor
Vereador Davi Esmael Menezes de Almeida
Presidente da Céamara Municipal de Vitéria

Nesta

Assunto: Sancéao

Senhor Presidente,

Sancionei na Lei n° 9.841, o Autdgrafo de Lei
n°® 11.534/2022, referente ao Projeto de Lei n° 074/2022, de autoria

do Vereador Armando Fontoura Borges Filho.

Atenciosamente,
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II. Quanto a Altura:
a) edificag¢des com altura total superior a 9,00m;

III. Quanto a ocupagdo, carga de incéndio ou riscos
existentes:

a) edificacgodes permanentes da divisao F-5 e F-6
(exclusivamente boates, clubes noturnos, restaurantes

dangcantes e saldes de baile) com capacidade de publico
superior a 400 pessoas no pavimento térreo e/ou superior a
150 pessoas nos demais pavimentos;

b) edificagdes permanentes da divisdo F-3 com capacidade de
publico superior a 2500 pessoas;

c) Aarea de armazenamento de recipientes transportaveis de
GLP, destinados ou nao a comercializagdo, com capacidade
superior a 1.560 kg’

d) edificagdes e areas de risco que possuam comercializagdo,
industrializagdo, consumo, manuseio ou depdsitos de gases ou
licquidos inflamaveis/combustiveis (exceto GLP e liquidos
classificados como III - B pela NBR17505-1) acondicionados
ou fracionados em tambores ou outros recipientes
transportaveis, cuja capacidade individual do recipiente
seja superior a 250 litros, se liquidos, ou 520Kg, se gases;
e) edifica¢des e Areas de risco que possuam comercializagao,
industrializagdo, consumo, manuseio ou depdsitos de gases ou
licruidos inflamaveis/combustiveis (exceto liquidos
classificados como III - B pela NBR 17505-1) em recipientes
estacionarios (tanques, cilindros ou vasos subterraneos, de
superficie ou aéreos), independente da A&rea construida ou
capacidade armazenada;

£) edificagdes da divisao WL, independente da Aarea
construida, exceto para divisdo L-3 com area construida até
200 m2 e desde que localizadas em areas nao habitadas.
Art.2°. O Manual de Uso, Operagdo e Manutengao das
Edificagdes devera ser elaborado pelo responsavel legal pela
edificagdo em até 02 (dois) anos apdés a concessao do
Certificado de Conclusdo da Obra.

§1°. Na concessdo do Certificado de Conclusdao, o Municipio
notificard o responsavel 1legal pela edificagao quanto a
exigéncia prevista neste artigo.

§2°. No caso de edificacdo com Certificado de Conclusio
emitido a mais de 10 (dez) anos contados a partir da
publicagdo desta Lei, o responsavel ©providenciara a
elaboragao do Manual de Uso, Operagao e Manutengao das
Edificagdes em até 02 (dois) anos apdés a publicagdo desta
Lei.

§3°. O responsavel legal pela edificacdo fica obrigado a
providenciar a renovagdao do Manual de Uso, Operagao e
Manutengdo das Edificag¢des a cada 10 (dez) anos.

§4°. Devera ser mantida na edificacdo, em local franqueado a
fiscalizagdo e aos interessados, uma cdépia do Manual de Uso,
Operagao e Manutengdo das Edificagdes.

Art.3°. O Manual de Uso, Operacdo e Manutengdo das
Edificagdes deve ser estruturado de acordo com a ABNT NBR
14037, indicando minimamente as seguintes informagdes:

I. Memorial Descritivo;

II. Fornecedores;

III. Operagao, Uso e Limpeza;

IV. Manutencgao.

Art.4°. Na seg¢do de manutencdo, o Manual de Uso, Operagao e
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LEI N° 9.841

Altera a redagdo do art. 1°, art. 2°,
§2°, §3° e §4°, art. 3°, att. 4%
art. 5°, incisos I, III, IV e §1° e
art.6° e revoga inciso II do art. 5°
da Lei Ordinaria n° 9.418/2019, gque
dispde sobre a apresentagao do Laudo
de 1Inspegdo Predial no ambito do
Municipio de Vitéria, e da outras
providéncias.

O Prefeito Municipal de Vitdéria, Capital do Estado
do Espirito Santo, faco saber que a Camara Municipal aprovou e eu sanciono,
na forma do Art. 113, inciso III, da Lei Orgénica do Municipio de Vitéria, a

seguinte Lei:

Art. 1°. A Lei Ordinadria n°® 9.418/2019, que dispode
sobre a apresentacdo do Laudo de Inspecdo Predial no Ambito do Municipio de

Vitéria e dad outras providéncias, passa a vigorar com a seguinte redacdo:

“Dispde sobre a apresentagao do
Manual de Uso, Operagao =
Manutencgao das Edificagodes no
ambito do Municipio de Vitéria e
da outras providéncias.
Art.1°. As edificagdes publicas e privadas localizadas no
Municipio de Vitéria serdo objeto de vistorias técnicas
peridédicas registradas no Manual de Uso, Operagao e
Manutengdo das Edificagdes elaborado por profissional
habilitado com registo no Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia do Espirito Santo - CREA/ES ou no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do Espirito Santo - CAU/ES.
§1°. Compete ao responsavel legal pela edificagao
providenciar o atendimento ao disposto neste artigo.
§2°. A obrigagdo prevista neste artigo se aplica as

edificagodes que apresentarem as seguintes condigdes
previstas na Lei n° 9.269, de 21 de julho de 2009, alterada
pela Lei Estadual n° 10.368, de 22 de maio de 2015, e seus
Decretos n°s 2.423-R, de 2009, 3.823-R, de 2015 e 4.062-R,
de 2017, que regulamentam medidas de seguranga contra
incéndio e panico:

I. Quanto a area:

a) edifica¢des nido residenciais ou de uso misto com mais de
900,00 m? de area construida;

b) conjunto de edificag¢des localizadas na mesma propriedade
ou am propriedades adjacentes que se comuniquem,
possibilitando o fluxo de pessoas e /ou mercadorias,
possuindo ou ndo entradas distintas e autdnomas, desde que o
somatdrio da area total construida sgja superior a 900 m?;
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II. Quanto a Altura:
a) edificag¢des com altura total superior a 9,00m;

III. Quanto a ocupagdo, carga de incéndio ou riscos
existentes:

a) edificacgodes permanentes da divisao F-5 e F-6
(exclusivamente boates, clubes noturnos, restaurantes

dangcantes e saldes de baile) com capacidade de publico
superior a 400 pessoas no pavimento térreo e/ou superior a
150 pessoas nos demais pavimentos;

b) edificagdes permanentes da divisdo F-3 com capacidade de
publico superior a 2500 pessoas;

c) Aarea de armazenamento de recipientes transportaveis de
GLP, destinados ou nao a comercializagdo, com capacidade
superior a 1.560 kg’

d) edificagdes e areas de risco que possuam comercializagdo,
industrializagdo, consumo, manuseio ou depdsitos de gases ou
licquidos inflamaveis/combustiveis (exceto GLP e liquidos
classificados como III - B pela NBR17505-1) acondicionados
ou fracionados em tambores ou outros recipientes
transportaveis, cuja capacidade individual do recipiente
seja superior a 250 litros, se liquidos, ou 520Kg, se gases;
e) edifica¢des e Areas de risco que possuam comercializagao,
industrializagdo, consumo, manuseio ou depdsitos de gases ou
licruidos inflamaveis/combustiveis (exceto liquidos
classificados como III - B pela NBR 17505-1) em recipientes
estacionarios (tanques, cilindros ou vasos subterraneos, de
superficie ou aéreos), independente da A&rea construida ou
capacidade armazenada;

£) edificagdes da divisao WL, independente da Aarea
construida, exceto para divisdo L-3 com area construida até
200 m2 e desde que localizadas em areas nao habitadas.
Art.2°. O Manual de Uso, Operagdo e Manutengao das
Edificagdes devera ser elaborado pelo responsavel legal pela
edificagdo em até 02 (dois) anos apdés a concessao do
Certificado de Conclusdo da Obra.

§1°. Na concessdo do Certificado de Conclusdao, o Municipio
notificard o responsavel 1legal pela edificagao quanto a
exigéncia prevista neste artigo.

§2°. No caso de edificacdo com Certificado de Conclusio
emitido a mais de 10 (dez) anos contados a partir da
publicagdo desta Lei, o responsavel ©providenciara a
elaboragao do Manual de Uso, Operagao e Manutengao das
Edificagdes em até 02 (dois) anos apdés a publicagdo desta
Lei.

§3°. O responsavel legal pela edificacdo fica obrigado a
providenciar a renovagdao do Manual de Uso, Operagao e
Manutengdo das Edificag¢des a cada 10 (dez) anos.

§4°. Devera ser mantida na edificacdo, em local franqueado a
fiscalizagdo e aos interessados, uma cdépia do Manual de Uso,
Operagao e Manutengdo das Edificagdes.

Art.3°. O Manual de Uso, Operacdo e Manutengdo das
Edificagdes deve ser estruturado de acordo com a ABNT NBR
14037, indicando minimamente as seguintes informagdes:

I. Memorial Descritivo;

II. Fornecedores;

III. Operagao, Uso e Limpeza;

IV. Manutencgao.

Art.4°. Na seg¢do de manutencdo, o Manual de Uso, Operagao e
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programa de manutengdo preventiva, cuja a elaboracgcido e
implementag¢do atendam a ABNT NBR 5674, indicando minimamente
as seguintes informacgdes:

I. Designagdo do sistema, quando aplicavel aos elementos e
componentes;

II. Descrigdo das atividades;

III. Periodicidade em fungdo de <cada sistema, quando
aplicavel aos elementos e componentes, observadas as
prescrigoes do projeto ou as especificagdes técnicas;

IV. Identificagdo dos responsaveis;

V. Documentagao referencial e formas de comprovagdo;

VI. Modco de verificacdo do sistema.

Art.5°. Sdo consideradas infracgdes:

I. ndo realizagdo das vistorias técnicas e elaboracdo do
Manual de Uso, Operagdo e Manutencdo das Edifica¢des nos
prazos estabelecidos nesta Lei;

ITI. (REVOGADO)

ITII. ndo manter cdépia do Manual de Uso, Operacdao e
Manuten¢ado das Edificag¢des, nos termos da Lei;

IV. ndo realizar, em todo ou em parte, as medidas apontadas
no Programa de Manuteng¢ao Preventiva, nos prazos ali
definidos.

§1°. O responsavel legal pela edificacdo sera intimado a
providenciar medidas preventivas no Manual de Uso, Operacao
e Manutengdo das Edificag¢des, quando ndo atendidas, no prazo
maximo de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado, a
critério da administragdo, mediante Jjustificativa técnica
fundamentada apresentada pelo responsavel legal.

§2°. O nado atendimento as disposi¢des previstas nesta Lei
sujeitarad ao infrator multa com valor previsto no item 7 do
Anexo 5 da Lei n°® 4.821, de 31 de dezembro de 1998 - Cdédigo
de Edifica¢des do Municipio de Vitdéria, alterada pela Lei n°
7.644, de 22 de dezembro de 2008.

Art.6°. As obras necessarias ao cumprimento das medidas
saneadoras apontadas no Manual de Uso, Operagdo e Manutencgdo
das Edificacgodes estao sujeitas as disposigdes de
licenciamento contidas no Cédigo de Edificag¢des do Municipio
de Vitéria.

Art.7°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagido.
Art.8°. Fica revogada a Lei n°® 8.992, de 22 de agosto de
2016. " (NR)

Art. 2°. Esta Lei entra em vigor na data de sua

publicacéo.
Palacio Jerdnimo Monteiro, em 24 de maio de 2022
\J.orénzo Pazolini
Prefeito Municipal
Ref Proc. 2746143 Q
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